
採水日：平成３０年９月１９日

宇治浄水場 木津浄水場 乙訓浄水場

浄　水 浄　水 浄　水

一般細菌 集落数/mL 0 0 0
1mL中集落数

100以下
大腸菌 MPN/100mL 検出されず 検出されず 検出されず 検出されないこと

クロロホルム mg/L 0.013 0.014 0.009 0.06以下

ジブロモクロロメタン mg/L 0.003 0.002 0.001 0.1以下

総トリハロメタン mg/L 0.025 0.024 0.014 0.1以下

ブロモジクロロメタン mg/L 0.007 0.007 0.004 0.03以下

ブロモホルム mg/L 0.001未満 0.001未満 0.001未満 0.09以下
アルミニウム及びその化合物 mg/L 0.02未満 0.04 0.03 0.2以下

塩化物イオン mg/L 13 10 8.5 200以下

ジェオスミン mg/L 0.000001未満 0.000001 0.000001未満 0.0000１以下

２－メチルイソボルネオール mg/L 0.000001未満 0.000001未満 0.000001未満 0.0000１以下

有機物（ＴＯＣ） mg/L 0.7 1.0 0.5 3以下

ｐＨ値 6.94 7.22 7.17 5.8以上8.6以下

味 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭気 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

色度 度 0.5未満 0.5未満 0.5未満 5度以下

濁度 度 0.1未満 0.1未満 0.1未満 2度以下

水質検査結果（平成30年９月）

試 験 項 目 基準値単位


